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Protokol o zkouskach €. 7942 / 8P1 / 22
Cislo vzorku: 11657/8P1/22
Misto a bod odbéru : Visfiové - €.p.127 MS - kuchyné dfez Datum a €as odbéru : 31.5.2022 9:34

Datum a €as pfijmu : 31.5.2022 14:27
Zakaznik: Vodovod, kanalizace a Cistirna odpadnich vod, v méstysi
ViSnové - pfispévkova organizace, ViSfoveé 212, ViShové u Vzorkoval : Stérba Tomas, vzorkaf
PFfedmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzork( pitnych vod SP ¢. 1 (CSN EN I1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-14, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN I1SO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb.)
Rozsah rozboru : 252 KR pod. Plan odbéru : 1514/8P1/22
Datum provedeni analyz: 31.5.2022 - 5.6.2022

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkousky

Escherichia coli KTJ(MPN)/100m| 0 0 (NMH) | SOP &.63 (CSN EN ISO 9308-2, Navod vyrobce)
Koliformni bakterie KTJ(MPN)/100ml 0 0 (MH) | SOP £.63 (CSN EN ISO 9308-2, Navod vyrobce)
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) | SOP &.16/2013/1l (CSN EN ISO 6222)

Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 (DH) | SOP &.16/2013/1ll (CSN EN ISO 6222)

Fyzikélni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky
méreni

Konduktivita mS/m 90,3 +204 125 (MH) | vyhovuje SOP &. 28/2015/1ll (navod firmy Thermo 1PZ1
Scientific)

Chlor volny mg/l 0,04 +14% 0,30 (MH) | vyhovuje | SOP &.4/2013/il (CSN EN ISO 7393-2, *
navod firmy MERCK, HACH)

Teplota vody °C 15,3 +2 0 8-12 (DH) SOP &.7/2013/111 (ESN 75 7342) *

Barva mg/l Pt <3 20 (MH) | vyhovuje SOP &. 36/2015/11l (navod firmy Thermo IPZ1
Scientific)

Zakal ZFn <0,50 5 (MH)| vyhovuje | SOP & 44/2015/11/8 (CSN EN ISO 7027-1)

Dusitany mg/| <0,05 0,50 (NMH) vyhovuje | SOP &. 31/2015/Ill (navod firmy Thermo IPZ1
Scientific)

Amonné ionty mg/| 0,03 +15% 0,50 (MH) vyhovuje SOP ¢&. 29/2015/111 (navod firmy Thermo IPZ1
Scientific)

Dusi¢nany mg/| 15,1 +10% 50,0 (NMH) vyhovuje | SOP & 30/2015/lll (navod firmy Thermo IPZ1
Scientific)

CHSK manganistanem mg/| 0,5 +4% 30 (MH)| vyhovuje | SOP .40/2015/Il (CSN EN ISO 8467)

Zelezo mg/l 0,004 +5% 0,20 (MH) | vyhovuje | SOP & 18A/2013/lil (SSN EN ISO 17294-2) | IPZ1

Mangan mg/l 0,001 +5% 0,050 (MH)| vyhovuje | SOP &. 18A/2013/lll (CSN EN ISO 17294-2) | |PZ1

pH (25°C) 7,7 +0,2 6,5-9,5 (MH) vyhovuje | SOP & 27/20105/lll (navod firmy Thermo IPZ1
Scientific)

Pach prijatelny - SOP ¢&. 5/2013/1ll (CSN 75 7340, CSN EN

stupen 0 1622)
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Zkouska Jednotka | Vysledek | Nejistota Limit Hodnoceni |Identifikace zkousky
méreni
Chut Prijatelny - SOP &. 5/2013/lll (SN 75 7340, CSN EN
stupen 0 1622)
Soucet pomérﬁ NO3 a mg/l 0,30 +10% 1 (NMH) | vyhovuje (dopocet sumy)
NO2

* ZkouSky provadéné v misté odbéru

IPZ Interné provedena zkouska internim dodavatelem

Interni dodavatel : IPZ1 Zku$ebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018,Pracovité Brno

< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti

KTJ - kolonii tvofici jednotka

MPN - nejpravdépodobngjsi poget bakterii pfi pouZiti metody stanoveni CSN EN 1SO 9308-2

Nejistota méreni:Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.
Nejistota odbéru vzorku je 5% a neni zahrnuta do nejistoty méfeni a do hodnoceni.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhlaskou €. 252/2004 Sb. v aktuainim znéni.

Hodnoceni: Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu.

*** - u zkouSky neni mozné posoudit shodu s limitem

Pokud informace a data dodané zakaznikem maji vliv na platnost vysledk( zkousek, Vodohospodarské laboratofe za né odmitaji odpovédnost.
Informace a data dodana zakaznikem: Misto odbéru, typ odbéru, datum a ¢as odbéru, vysledky zkousek, které proved| zakaznik.

Hodnoceni dle vyhlaSky 252/2004 Sb. v aktualnim znéni pro zkousku: pach, pach*, chut, chut*: stupen 0, 1 - pfijatelny, stupen 3, 4, 5 - nepfijatelny,
stupen 2 - pfijatelny (typicky pro danou oblast) / nepfijatelny (neobvykly, cizorody, netypicky pro danou oblast)

Vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych predmétd. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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